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Energiebericht
• Informationen über die Entwicklung 

der Verbräuche, Verbrauchskosten 
und Emissionen

• Benchmarking mittels 
Energiekennwerten für die 
einzelnen Liegenschaften zum 
Erkennen des weiteren 
Handlungsbedarfs

• Kontrolle der 
Verbrauchsentwicklung der 
einzelnen Objekte unter 
Berücksichtigung nichtinvestiver 
Maßnahmen

• Ableitung von organisatorischen, 
nichtinvestiven und investiven 
Maßnahmen zur weiteren 
Verringerung des Energieverbrauchs



Liegenschaften 
im Energiebericht
• Bauhof
• Feuerwehr
• Grundschule „Otto Schüler“
• Kindergarten Altbau Hort
• Kindergarten Neubau
• Oberes Schloß
• Rathaus
• Sportplatz
• Turnhalle
Außerhalb der üblichen Gebäude:
• Straßenbeleuchtung

• Grundschule „Otto Schüler“
• Kindergarten Neubau
• Rathaus
• Turnhalle
• H34 (in Optimierung)

Optimierte 
Liegenschaften



Entwicklung Ressourcenverbrauch

VeränderungVerbrauchMedium

⇅ ø 2018 -
2022

⇅ 2024
2025 

ohne KEM
20252024202320222021

[%][%]
[kWh] 
[Liter]

[kWh] 
[Liter]

[kWh] 
[Liter]

[kWh] 
[Liter]

[kWh] 
[Liter]

[kWh] 
[Liter]

+5,60+23,53668.515673.601545.272561.651626.102717.536
Wärme 
(unbereinigt)

+2,92+10,13717.209705.142640.275634.431696.995702.291
Wärme 
(bereinigt)

+9,22+6,5883.61379.30974.41673.93375.17772.599Strom

-8,93-12,371.306.6341.190.0001.358.0001.854.0001.496.0001.085.000Wasser



Entwicklung Ressourcenverbrauch



Kostenentwicklung (bereinigt)
Anteil in 

%
Veränderung in %Kosten in €Medium

⇅ ø 2018 
- 2022

⇅ 2024
2025 
ohne 
KEM

20252024202320222021

71,05+122,65+38,8284.84280.43557.94237.41039.25737.779
Wärme 
(bereinigt)

20,92+8,67-27,9436.92123.68032.86031.82123.27222.803Strom

8,08+21,43+10,699.9789.0878.2099.5878.3597.446Wasser

100,00+73,10+14,33131.417113.20299.01178.81870.88868.028
Summe 
(bereinigt)



Kostenentwicklung (bereinigt)

Zu erwartende Kostenänderungen in 2026:
• Steigerung der Erdgaskosten durch höhere Steuern, Umlagen, Abgaben und 

CO2-Preis und Wärme für H34 (erstmals ein volles Jahr)
• Steigerung der Stromkosten durch H34 (erstmals ein volles Jahr)
• Konstante Kosten für Wasser



Entwicklung der CO2-Emissionen
Anteil in 

%Veränderung in %Emissionen in t CO2Medium

⇅ ø 2018 -
2022⇅ 202420252024202320222021

85,26+5,03+12,96145129128141142Wärme 
(bereinigt)

14,74+22,27+5,922524262020Strom

100,00+7,26+11,86171152153161162Summe 
(bereinigt)



Einspeisung aus Selbsterzeugung
VeränderungEnergiemengeMedium

⇅ ø 2018 
- 2022⇅ 202420252024202320222021

[%][%][kWh][kWh][kWh][kWh][kWh]

+334,97+322,777.1251.6851.3001.4501.200Strom



Straßenbel. Verbrauchsentwicklung
Veränderung in %Verbrauch in kWhGemeindeteil

⇅ ø 2018 -
2022⇅ 202420252024202320222021

-3,49+4,1338.63837.10538.01537.92341.678Ellefeld

-3,49+4,1338.63837.10538.01537.92341.678Summe



Straßenbeleuchtung Kostenentwicklung
Veränderung in %Kosten in €Gemeindeteil

⇅ ø 2018 –
2022⇅ 202420252024202320222021

+9,29-25,9211.36215.33815.85210.11811.555Ellefeld

+9,29-25,9211.36215.33815.85210.11811.555Summe

Zu erwartende Kostenänderungen in 2026:
• Verringerung der Stromkosten um ca. 5 - 7 % gegenüber 2025, da neuer 

Liefervertrag für Mehrzahl der Lieferstellen Straßenbeleuchtung erst ab 
01.05.2025 wirksam wurde



Maßnahmen in optimierten Gebäuden
Alle Liegenschaften

• Neuausschreibung Gasliefervertrag für Zeitraum 01.04.2027 -
31.12.2029 - in Umsetzung

• Gespräch mit Stromlieferanten über Verlängerung Stromliefervertrag, 
ggf. Neuausschreibung für Zeitraum ab 01.01.2027 - in Umsetzung

• Fernauslesung für Gas- und Stromzähler - in Umsetzung

Grundschule „Otto Schüler“

• Zertifizierung der Schule als Klimaschule - erledigt 

Mehrzweckgebäude H34

• Heizung optimieren - in Umsetzung

• Lüftung optimieren - in Umsetzung



Maßnahmen in optimierten Gebäuden
Kindergarten Flachbau

• Einzelraumregelung funktioniert in einzelnen Räumen nicht  Umbau 
der Einzelraumregelung zu Thermostatregelung - erledigt für betroffene 
Räume

• Einzelraumregelung über 30 Jahre alt  verschlissen  Umbau der 
Einzelraumregelung zu Thermostatregelung - in Planung

• Pumpe Hebeanlage defekt (Pumpen über 30 Jahre alt) reparieren 
perspektivisch austauschen - in Planung

Kindergarten Altbau

• Ersatz Leuchtstoffröhren durch LED-Leuchtmittel - in Planung

Rathaus

• Heizung von 10/2025 – 04/2026 nur im Frostfreihaltebetrieb - erledigt

• Heizung ab 05/2025 im nutzungsabhängigen Betrieb - erledigt



Maßnahmen in optimierten Gebäuden
Sportplatz
• Erneuerung Sanitärbereich - erledigt
• Unterzähler Wasser Reitplatz - erledigt
Turnhalle
• Fehlermeldung an Raumfühler - erledigt
• Raumfühler Turnhalle vor Fremdzugriff schützen - in Planung
• Abdichtung und Einstellung der Hallenfenster - in Planung
• Innenreinigung der Heizkörper - in Planung
• Einbau von Behördenmodellen an Heizkörpern in öffentlichen Bereichen 

- in Planung
Straßenbeleuchtung
• Schaltstelle Hohofener Straße 1Z  Erneuerung der Verkabelung im 

Verteiler- und Zählerkasten, Trennung in zwei Schaltbereiche - in 
Planung



Vielen Dank
für Ihre 

Aufmerksamkeit!


